
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (Дизельні

генератори (з встановленням та пусконалагодженням))

Замовник: Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 
Предмет Закупівлі:   Дизельні генератори (з встановленням та пусконалагодженням).
Очікувана вартість предмета закупівлі: 991 400,00 грн. з ПДВ.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-10-28-011676-a.  
Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710
(зі  змінами)  розпорядником  бюджетних  коштів  з  метою  прозорого,  ефективного  та
раціонального використання коштів забезпечено:
1. обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі,  розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
2. оприлюднення  обґрунтування  технічних  та  якісних  характеристик  предмета
закупівлі,  розміру  бюджетного  призначення,  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі
шляхом  розміщення  на  власному  веб-сайті  (або  на  офіційному  веб-сайті  головного
розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що
здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки)
протягом  п’яти  робочих  днів  з  дня  оприлюднення  оголошення  про  проведення
конкурентної  процедури  закупівель  або  повідомлення  про  намір  укласти  договір  про
закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Необхідність  проведення  закупівлі  зумовлена потребою  забезпечення  безперебійної
роботи службових приміщень районних управлінь та підрозділів  Головного управління
Держпродспоживслужби  у  Вінницькій  області в  період  можливих  тривалих  вимкнень
електричного постачання, виконання протокольного доручення Протоколу №33 наради в
режимі селекторного зв’язку між. В.о. Голови, заступниками Голови за участю керівників
територіальних  органів  Держпродспоживслужби,  а  саме  п.4  «Щодо  забезпечення
безперебійної роботи Держпродспоживслужби (службова записка начальника управляння
організаційно-господарського забезпечення від 25.10.2024 №С3-9/2723/24.

До предмету закупівлі висуваються наступні вимоги: 

1. Найменування  товару:  Дизельний  генератор  (з  встановленням  та
пусконалагодженням).
2. Кількість: 1 шт.
3. Місце поставки товару: м.Вінниця, вул.Праведників світу, 19.
4. Вимоги до технічних характеристик товару:

Вимоги до технічних характеристик дизельних генераторів:

Максимальна (резервна) потужність Не більше 7.2 кВт
Номінальна потужність Не менше 6.5 кВт
Вихідна напруга 380/230 В
Об'єм паливного баку Не БІЛЬШЕ 15 л
Розміри (Д*Ш*В) см Не більше 96*56*79

Вага Не більше 165 кг

https://www.vingudpss.gov.ua/
https://www.vingudpss.gov.ua/
https://www.vingudpss.gov.ua/


Вимоги до дизельного двигуна:

Паливо Дизель
Витрати палива Не більше 395 г/кВт*год
Документація:
- Комплект експлуатаційно-технічної документації (українською мовою)

Тестування в сервісному центрі постачальника
Пусконалагоджувальні  роботи  з  підключенням  до  системи  електропостачання  у
приміщеннях замовника

Місце поставки Дизельних генераторів з встановленням та пусконалагодженням:  
- м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4;
- м. Вінниця, с.Зарванці, вул. Соснова, 3;
- Вінницька область, м.Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 126;
- Вінницька область, м.Жмеринка, вул. Братерства, 40;
- Вінницька область, Тульчинський район, с. Кинашів, вул. Желюка, 59;
- Вінницька область, м.Хмільник вул.Меморіальна, 46;
- Вінницька область, м. Гайсин, провул. Скальний, 10;
- м. Вінниця, вул. Келецька, 53

Пусконалагоджувальні роботи з підключенням до системи електропостачання
замовника

м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4:

№
п.п.

Перелік пусконалагоджувальних робіт Од.
вим.

К-сть

1 Прокладання кабелів перерізом  6-10 мм2 м.п. 40

2
Встановлення автоматичного вимикача на DIN рейку (інших 
комутаційних апаратів)

шт 3

3 Розключення автоматичних вимикачів на DIN рейку 1-2 мод. шт 2

4 Розключення автоматичних вимикачів на DIN рейку 3 мод. шт 1

5 Монтаж трифазної розетки або вилки до 32А шт 3

6 Монтаж шафи розподільчої побутової шт 1

7 Підключення 1-2 ф. споживача DIN шт 5

8 Підключення  3 ф. Споживача DIN шт 1

9 Затягування кабеля в трубу гофровану до 4мм2 м.п. 20

10 Монтаж рубильника шт 1

11
Компенсація транспортних витрат  по використанню легкового
автомобіля

км 20



Обладнання / запчастини / комплектуючі

12 ВВГ 3х6 нгд ЗЗКМ м 25

13 32/1/C ETIMAT 6  (уп12/ящ108) шт 2

14 25/3/C ETIMAT 6  (уп4/ящ36) шт 1

15 ВС 32А/3 2Р+РЕ (523) TNSY шт 2

16 ГП 32А/3 2Р+РЕ (223) TNSy шт 1

17 ПВС 4х4 ЗЗКМ м 5

18 Бокс 6 мод зовн 730-2000-006 LEZARD шт 1

19 ПВ-3 6 провід червоний Мега-Кабель м 15

20 SSQ 340 3p 40А 1-0-2 перемикач навантаження ЕТІ шт 1

21 Труба гофрованa 25мм стійка до уф. UV (ПВХ) чорна КОПОС м 20

                           

м. Вінниця, с.Зарванці, вул. Соснова, 3:

№
п.п.

Перелік пусконалагоджувальних робіт Од.
вим.

К-сть

1
Виконання отворів d до 20 мм. в бетонній стіні товщиною до
200 мм.

шт 2

2
Встановлення автоматичного вимикача на DIN рейку (інших
комутаційних апаратів)

шт 2

3 Розключення автоматичних вимикачів на DIN рейку 1-2 мод. шт 2

4 Монтаж трифазної розетки або вилки до 32А шт 3

5 Прокладання кабелів перерізом до 4 мм2 м.п. 5

6 Прокладання кабелів перерізом  6-10 мм2 м.п. 15

7 Монтаж шафи розподільчої побутової шт 1

8 Монтаж рубильника шт 1

9 Затягування кабеля в трубу гофровану 16-25 мм2 м.п. 10

10 Монтаж фасадного крюка шт 2

11 Монтаж проводу СІП перерізом 2(4)х16 або 2х25 мм2 м.п. 30

12 Підключення 1-2 ф. споживача DIN шт 5

13
Компенсація транспортних витрат  по використанню легкового
автомобіля

км 10



Обладнання / запчастини / комплектуючі

14 32/1/C ETIMAT 6  (уп12/ящ108) шт 2

15 ВС 32А/3 2Р+РЕ (523) TNSY шт 2

16 ГП 32А/3 2Р+РЕ (223) TNSy шт 1

17 ПВС 4х4 ЗЗКМ м 5

18 ПВ-3 6 провід червоний Мега-Кабель м 15

19 Бокс 6 мод зовн 730-2000-006 LEZARD шт 1

20 SSQ 340 3p 40А 1-0-2 перемикач навантаження ЕТІ шт 1

21 Труба двошарова KOPOFLEX 40/32 чорна м 10

22 Крюк фасадний 12мм (КМ-1) шт 2

23 Натяжний анкерний зажим планка 2х(16-25) ЗА 2.1 шт 2

24 СІП 2х16 кабель м 30

Вінницька область, м.Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 126:

№
п.п.

Перелік пусконалагоджувальних робіт Од.
вим.

К-сть

1 Затягування кабеля в трубу гофровану 16-25 мм2 м.п. 85

2 Монтаж проводу СІП перерізом 2(4)х16 або 2х25 мм2 м.п. 85

3 Встановлення автоматичного вимикача на DIN рейку (інших 
комутаційних апаратів)

шт 1

4 Розключення автоматичних вимикачів на DIN рейку 1-2 мод. шт 1

5 Монтаж трифазної розетки або вилки до 32А шт 3

6 Прокладання кабелів перерізом до 4 мм2 м.п. 5

7 Прокладання кабелів перерізом  6-10 мм2 м.п. 15

8 Монтаж шафи розподільчої побутової шт 1

9 Монтаж рубильника шт 1

10 Підключення 1-2 ф. споживача DIN шт 5

11 Компенсація транспортних витрат  по використанню легкового
автомобіля

км 250

Обладнання / запчастини / комплектуючі

12 СІП 1х16 кабель м 85



13 Труба гофрованa 25мм стійка до уф. UV (ПВХ) чорна КОПОС м 85

14 32/1/C ETIMAT 6  (уп12/ящ108) шт 1

15 ВС 32А/3 2Р+РЕ (523) TNSY шт 2

16 ГП 32А/3 2Р+РЕ (223) TNSy шт 1

17 ПВС 4х4 ЗЗКМ м 5

18 Бокс 6 мод зовн 730-2000-006 LEZARD шт 1

19 ПВ-3 6 провід червоний Мега-Кабель м 15

20 SSQ 340 3p 40А 1-0-2 перемикач навантаження ЕТІ шт 1

21 Метизи (Гайки,шайби,гровери,болти) шт 1

Вінницька область, м.Жмеринка, вул. Братерства, 40:

№
п.п.

Перелік пусконалагоджувальних робіт Од.
вим.

К-сть

1 Затягування кабеля в трубу гофровану 16-25 мм2 м.п. 30

2 Монтаж проводу СІП перерізом 2(4)х16 або 2х25 мм2 м.п. 100

3 Монтаж крюка бандажного шт 3

4 Монтаж фасадного крюка шт 2

5
Встановлення автоматичного вимикача на DIN рейку (інших
комутаційних апаратів)

шт 2

6 Розключення автоматичних вимикачів на DIN рейку 1-2 мод. шт 2

7 Монтаж трифазної розетки або вилки до 32А шт 3

8 Прокладання кабелів перерізом до 4 мм2 м.п. 5

9 Прокладання кабелів перерізом  6-10 мм2 м.п. 15

10 Монтаж шафи розподільчої побутової шт 1

11 Монтаж рубильника шт 1

12 Підключення 1-2 ф. споживача DIN шт 5

13
Компенсація транспортних витрат  по використанню легкового
автомобіля

км 100

Обладнання / запчастини / комплектуючі

14 СІП 2х16 кабель м 100

15 32/1/C ETIMAT 6  (уп12/ящ108) шт 2



16 ВС 32А/3 2Р+РЕ (523) TNSY шт 2

17 ГП 32А/3 2Р+РЕ (223) TNSy шт 1

18 ПВС 4х4 ЗЗКМ м 5

19 Бокс 6 мод зовн 730-2000-006 LEZARD шт 1

20 ПВ-3 6 провід червоний Мега-Кабель м 15

21 SSQ 340 3p 40А 1-0-2 перемикач навантаження ЕТІ шт 1

22 Крюк фасадний 12мм (КМ-1) шт 2

23 Труба гофрованa 25мм стійка до уф. UV (ПВХ) чорна КОПОС м 30

24 Крюк бандажний універсальний (КБЛУ-1) Білмакс шт 3

25 Натяжний анкерний зажим планка 2х(16-25) ЗА 2.1 шт 4

26 Стрічка бандажна 20х0,7 м 2

27 Скрепа CF20  SICAME шт 2

28 Обойма д/тр.і кабеля 25-27мм з шуруп..біл.(25шт) Інагропром пач 2

Вінницька область, Тульчинський район, с. Кинашів, вул. Желюка, 59:

№
п.п.

Перелік пусконалагоджувальних робіт Од.
вим.

К-сть

1 Затягування кабеля в трубу гофровану 16-25 мм2 м.п. 25

2 Монтаж проводу СІП перерізом 2(4)х16 або 2х25 мм2 м.п. 25

3 Встановлення автоматичного вимикача на DIN рейку (інших 
комутаційних апаратів)

шт 2

4 Розключення автоматичних вимикачів на DIN рейку 1-2 мод. шт 2

5 Монтаж трифазної розетки або вилки до 32А шт 3

6 Прокладання кабелів перерізом до 4 мм2 м.п. 5

7 Прокладання кабелів перерізом  6-10 мм2 м.п. 15

8 Монтаж шафи розподільчої побутової шт 1

9 Монтаж рубильника шт 1

10 Підключення 1-2 ф. споживача DIN шт 5

11 Компенсація транспортних витрат  по використанню легкового
автомобіля

км 200

Обладнання / запчастини / комплектуючі



12 СІП 2х16 кабель м 25

13 32/1/C ETIMAT 6  (уп12/ящ108) шт 2

14 ВС 32А/3 2Р+РЕ (523) TNSY шт 2

15 ГП 32А/3 2Р+РЕ (223) TNSy шт 1

16 ПВС 4х4 ЗЗКМ м 5

17 Бокс 6 мод зовн 730-2000-006 LEZARD шт 1

18 ПВ-3 6 провід червоний Мега-Кабель м 15

19 Труба гофрованa 25мм стійка до уф. UV (ПВХ) чорна КОПОС м 25

20 SSQ 340 3p 40А 1-0-2 перемикач навантаження ЕТІ шт 1

Вінницька область, м.Хмільник вул.Меморіальна, 46:

№
п.п.

Перелік пусконалагоджувальних робіт Од.
вим.

К-сть

1 Доставка опори шт 1

2 Установлення залiзобетонних опор для ПЛ до 1 кВ (СВ-9,5) шт 1

3 Монтаж фасадного крюка шт 4

4 Монтаж проводу СІП перерізом 2(4)х16 або 2х25 мм2 м.п. 85

5 Монтаж шафи розподільчої побутової шт 1

6 Встановлення автоматичного вимикача на DIN рейку (інших 
комутаційних апаратів)

шт 2

7 Розключення автоматичних вимикачів на DIN рейку 1-2 мод. шт 2

8 Монтаж трифазної розетки або вилки до 32А шт 3

9 Прокладання кабелів перерізом до 4 мм2 м.п. 5

10 Прокладання кабелів перерізом  6-10 мм2 м.п. 15

11 Підключення 1-2 ф. споживача DIN шт 5

12 Компенсація транспортних витрат  по використанню 
спецтехніки (Камаз)

км 140

13 Компенсація транспортних витрат  по використанню 
легкового автомобіля

км 140

Обладнання / запчастини / комплектуючі

14 СІП 2х16 кабель м 85



15 32/1/C ETIMAT 6  (уп12/ящ108) шт 2

16 ВС 32А/3 2Р+РЕ (523) TNSY шт 2

17 ГП 32А/3 2Р+РЕ (223) TNSy шт 1

18 ПВС 4х4 ЗЗКМ м 5

19 Бокс 6 мод зовн 730-2000-006 LEZARD шт 1

20 ПВ-3 6 провід червоний Мега-Кабель м 15

21 Опора СВ 9,5-2 шт 1

22 Крюк фасадний 12мм (КМ-1) шт 4

23 Натяжний анкерний зажим планка 2х(16-25) ЗА 2.1 (2) ZELK шт 4

Вінницька область, м. Гайсин, провул. Скальний, 10:

№
п.п.

Перелік пусконалагоджувальних робіт Од.
вим.

К-сть

1 Затягування кабеля в трубу гофровану 16-25 мм2 м.п. 25

2 Монтаж проводу СІП перерізом 2(4)х16 або 2х25 мм2 м.п. 25

3 Встановлення автоматичного вимикача на DIN рейку (інших 
комутаційних апаратів)

шт 2

4 Розключення автоматичних вимикачів на DIN рейку 1-2 мод. шт 2

5 Монтаж трифазної розетки або вилки до 32А шт 3

6 Прокладання кабелів перерізом до 4 мм2 м.п. 5

7 Прокладання кабелів перерізом  6-10 мм2 м.п. 15

8 Монтаж шафи розподільчої побутової шт 1

9 Монтаж рубильника шт 1

10 Підключення 1-2 ф. споживача DIN шт 5

11 Компенсація транспортних витрат  по використанню легкового
автомобіля

км 200

Обладнання / запчастини / комплектуючі

12 СІП 2х16 кабель м 25

13 32/1/C ETIMAT 6  (уп12/ящ108) шт 2

14 ВС 32А/3 2Р+РЕ (523) TNSY шт 2



15 ГП 32А/3 2Р+РЕ (223) TNSy шт 1

16 ПВС 4х4 ЗЗКМ м 6

17 Бокс 6 мод зовн 730-2000-006 LEZARD шт 1

18 ПВ-3 6 провід червоний Мега-Кабель м 15

19 Труба гофрованa 25мм стійка до уф. UV (ПВХ) чорна КОПОС м 25

20 SSQ 340 3p 40А 1-0-2 перемикач навантаження ЕТІ шт 1

м. Вінниця, вул. Келецька, 53:

№
п.п.

Перелік пусконалагоджувальних робіт Од.
вим.

К-сть

1 Затягування кабеля в трубу гофровану 16-25 мм2 м.п. 25

2 Монтаж проводу СІП перерізом 2(4)х16 або 2х25 мм2 м.п. 60

3
Встановлення автоматичного вимикача на DIN рейку (інших
комутаційних апаратів)

шт 2

4 Розключення автоматичних вимикачів на DIN рейку 1-2 мод. шт 2

5 Монтаж трифазної розетки або вилки до 32А шт 3

6 Прокладання кабелів перерізом до 4 мм2 м.п. 6

7 Прокладання кабелів перерізом  6-10 мм2 м.п. 15

8 Монтаж шафи розподільчої побутової шт 1

9 Монтаж рубильника шт 1

10 Підключення 1-2 ф. споживача DIN шт 5

11
Компенсація транспортних витрат  по використанню легкового
автомобіля

км 200

Обладнання / запчастини / комплектуючі

12 СІП 2х16 кабель м 60

13 32/1/C ETIMAT 6  (уп12/ящ108) шт 2

14 ВС 32А/3 2Р+РЕ (523) TNSY шт 2

15 ГП 32А/3 2Р+РЕ (223) TNSy шт 1

16 ПВС 4х4 ЗЗКМ м 6

17 Бокс 6 мод зовн 730-2000-006 LEZARD шт 1

18 ПВ-3 6 провід червоний Мега-Кабель м 15



19 Труба гофрованa 25мм стійка до уф. UV (ПВХ) чорна КОПОС м 25

20 SSQ 340 3p 40А 1-0-2 перемикач навантаження ЕТІ шт 1

Генератори повинні бути не раніше ніж 2023 року випуску, серійного виробництва.
Товар запропонований Учасником має бути новим, таким що не перебував в експлуатації,
повністю укомплектованим і готовим до роботи.

Надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про рік випуску товару.
Технічні  та  якісні  характеристики  Товару  передбачають  застосування  заходів  із

захисту довкілля, надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.
Гарантійний строк Товару повинен бути не менш 12 місяців або 1000 мото/годин

напрацювання (в залежності що настане раніше), а також має бути на території України
наявний сервісний центр. На підтвердження даної умови Учасник повинен надати довідку
в довільній формі,  по тексту якої  обов’язково має бути зазначено контакти сервісного
центру (адреса, телефон, посилання на офіційний сайт, тощо).

Ціна  за  одиницю  Товару  повинна  бути  сформована  з  урахуванням  витрат  на
завантаження,  розвантаження,  монтаж,  транспортних  витрат  до  місця  поставки,
гарантійних  зобов’язань,  встановлення,  пусконалаштування,  підключення  до  системи
електропостачання Замовника та інших витрат.

Для підтвердження легального походження запропонованого генератору, Учасник
повинен  надати  Лист-авторизацію на  участь  в  торгах  від  виробника  та/або  офіційного
дистриб’ютора  в  Україні,  лист  повинен  включати  в  себе:  назву  Учасника,  номер
оголошення,  що  оприлюднене  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу,  назву  предмета
закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

Для  підтвердження  технічних  та  якісних  характеристик  товару  надати  у  складі
тендерної пропозиції:

– паспорт  та/або  інший  документ  на  товар  від  виробника  для  підтвердження
технічних характеристик;

– діючий сертифікат якості на товар від виробника та/або сертифікат відповідності на
товар 

– діюча декларація про відповідність на товар.

Орієнтовна вартість закупівля приймається за найнижчою ціною пропозицій з урахування
розрахункової  вартості  пусконалагоджувальних  робіт  з  підключенням  до  системи
електропостачання у приміщеннях замовника, а саме: 991,4 тис. грн. (108,3 тис.грн. х 8 +
125,0 тис. грн.).

            Обґрунтування  розміру  бюджетного  призначення: розмір  бюджетного
призначення до кошторису на 2024 рік, враховуючи очікувану вартість.



Оптові продажі
електрообладнання

Вих. 7-10-24-lП

Директору
Головного управління Держпродспоживслужби

у Вінницькій області
Якимчуку А.Л.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

НА Генератор дизельний Hyundai DHY 8500SE-Т

.•

nPDMABTDMATИKA

ТОВ «Промавтоматика Вінниця» м. Вінниця-вул. Хмельницьке шосе. 145
!067) 433 43 33 (0432) SG 06 Об

Л11 ~n--, ,,_,.,



Оптові продажі
електрообладнання

ГЕНЕРАТОРИ

Вид паливаДизель
Потужність максимальна /номінальна, кВт7,2/6,5
Максимальний струм, А18
Напруга, В220/380
Маса, кг 165
Розетки1*32А/1*16А-3-ф
Силова група-
Коефіцієнт потужності, coscp0,8/1
Максимальний струм виведення 12 В, А8,3
Вихід ATS+
ДисплейLЕD-дисплей
Ємність паливного баку, л15
Витрати пального, г/кВт*год:, 395
Модель двигунаD500Е
Тип двигунаl-но циліндровий 4-тактний з повітряним охолодженням
Вихідна потужність двигуна, к. с.13
Об'єм двигуна, см. куб.498
Рівень шуму на відстані 7 м, дБ72
Батарея, А/годЗб
Транспортувальний набір (колеса та ручки)+
Габарити (ДхШхВ), см96,Ох56,Ох79,О

ЦІНА за 1 шт -108 300,00 грн з ПДВ

Менеджер з продажів- Будківський Богдан
067 430-26-70

ПРОМдВТОМдТИКд

1067) 433 43 33 (0432) 56 06 06
ТОВ «Промавтоматика Вінниця» м Вінниця. вул Хмельницько шосо 145

І•ІІА/1~1 n,:-:i ! <'3 ,,, , '"'"'"' ,,-.



ТОВАІ'ИСТВО 'З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОІЗІДАЛІ,І-ІІСТЮ
«НС київ»

СДІ'І !ОУ 4U 115653
!ПІ-І 401156526566
м.Київ, вул. Кирилівська, буд. І 02
р/р UA 093510050000026001593862300
І) І ІАТ « Укрсиббанк»
МФО 351005

е-гпаіі: 1Jc11skvi\1(~?J_цrпai!.com

вих №14 від 09.10.2024
Головного управління Держпродспоживслужби

у Вінницькій області

Комерційна пропозиція
Генератор дизельний Hyuпdai ОНУ lZ000LE-3 (11 кВт)



Основні
Виробникнуигкіаі
Країна виробник Південна Корея
Тип палива Дизельне
Кількість фаз З
Напруга 380 В
Частота струму50 Гц
Номінальна потужність10 кВт
Максимальна потужністьl 1 кВт
Час безперервної роботи 12 година
Ступінь захисту ІР23
Об'єм двигуна 954 куб. с м

Вартість r·с11сратора 201 105,00 грн :1 ПДВ за одинишо

Умови оплати: 100% псредплата

Директор Наталя МОРДУХ
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с у ч о с н і ІТ рішення

Пош гпиа алрсса: 21050. м. Ві нниця, а/г: 81 74
(ЛРПО~ -130Ч1Н ІІІІІ 4}0.\-1.J8ІІс:'R<
Л І кI; "І ІРІ1IІі\ I1;лI ІК".
І І/I) lJЛ 7930)11N00000~6004036 I О І ')49

1~11.\. Sc O'J І ІІ2ІJ2-1-2
віл О'!. І U.2112-1

2 !UOU. Україна. м. Вінниця
в~ .:1. f,(IO-pi•f'1я. б~ .'І. :-r~, J 7
І .-111аі 1: 1н 1·1, .!.~ J11.l1110. t:,,
Гел.: : ~~ll (-13~) )0-ХО-ХХ

Директору
Головного у правління Лержпролспоживслужби

У l3і11н1-11l1,,іи об.гас п

Якимчуку А.Л

Комерцій на 11 po110J11 ція
Генератор, дизельний генератор, дизель генератор 10 к Вт РRОГ-1-ТЕС



еєпвкв
суч осн і ! т рі ui е н н ~

:-,J()(IO. У~,,:р;~їна. ,,. Bi11111t1t11

н~ ,І. (l(}().рі·І'І~. (і~ .1. N:: 17
І -1наіІ: н1t11 ,, t!t!.C(>i11.l1,1

Тс.1: , )Х() (-1.1~) )0-~·Ю-ХХ

По1111нщ1 алрсса: 21050. \І. Вінниця. а/с: 8174
єлгпє» 4~0:'..\3ХЧ. ІІІН --13tJ)--13SUT~8~
лт к,~ "1 ІІ>~шл 11;л1-Іh'"
ll/p l'Л 7Q30<2Q9000ІI02600403І,IOJ9.J9

Х:1ра 1; 1 ~'Р 1н· 1111;11

Виробник: гноптгс
Напруга мєрсж! 220 В
Чагготл : 50 Гн
Но м інлл ьна пєпуж нісп.: 9.5 кВт
Максимальна потмжнісгь: lO кlJт
Кількість фаз: \
Коефіцієнт потужності lCos J: 1
!<лас ізоляції: Г-
Метод збуджснн»: самозбулженн»
Регулюнания напруги: автоматичне рєгул юнан ня 11,111руп,1 ЛVR

Вихщ иогтііпино струму 12 13/В.З ,\:
Но м ін л льнии ст рум: 40,'J Л/45,~ А
Система запуску: єлєктростартср
Діаметр цилінлра/хід пор1111-111 BG,72 \·11'1
Ти11 обмотування: 100% мідь Єм и ість акумулягор«: 12 B/4S А·ГО/\ Міс­
ткігть паливиого бака: 25 л
Мігткігт ь оливного бгка: 2,:З л
Витр;1т;1 палива (10()"!,,): 2,1с; г/1,Кт-го;\
І'інснь шуму (7 ~1): 74 дЬ(д)
Гиб.грити: 985х720х74() ~1,1 В,1г;1 бруттn: 2S0 к1·

гпн» ПїІІТАТОІ'Л -160 990,00 грн з пдв за шт

Умови оплати: 100% передплата
Умови поставки: 1 О календарних днів, з моменту передплати

Ссргііі "ОСТІОК



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА 

ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

 У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

вул. Праведників світу, 19, м. Вінниця, 21036,   тел. (0432)  65-88-00,   факс (0432) 66-03-03
web: www.vingudpss.gov.ua,   e-mail: info@vingudpss.gov.ua,   код ЄДРПОУ 40310643

_____________ № _____________  на № _____________ від _____________

Начальнику  Головного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій
області
Андрію ЯКИМЧУКУ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

З метою забезпечення безперебійної роботи Головного управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області в період можливих тривалих 

вимкнень електричного постачання, виконання протокольного доручення 

Протоколу №33 наради в режимі селекторного зв’язку між в.о. Голови, 

заступниками Голови за участю керівників територіальних органів 

Держпродспоживслужби, а саме п.4 «Щодо забезпечення безперебійної 

роботи Держпродспоживслужби» прошу розглянути питання закупівлі 

восьми дизельних генераторів номінальною потужністю не менше 6,5кВТ та 

встановлення їх за адресами розташування підрозділів ГУДПСС у 

Вінницькій області, а саме:

1) м. Вінниця, вул. Героїв Крут, 4;

2) м. Вінниця, с.Зарванці, вул. Соснова, 3;

3) Вінницька область, м.Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 126;



4) Вінницька область, м.Жмеринка, вул. Братерства, 40;

5) Вінницька область, Тульчинський район, с. Кинашів, вул. Желюка, 59;

6) Вінницька область, м.Хмільник вул. Меморіальна, 46;

7) Вінницька область, м. Гайсин, провул. Скальний, 10;

8) м. Вінниця, вул. Келецька, 53.

Орієнтовна  загальна вартість генераторів з встановленням та 

підключенням становить 991400 грн.

Начальник управління                                                  Олександр  ПОДОБІЙ


